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자기진단 기능 상태 표시 조치 방법

메모리 이상  이상시 MEM 및 Error 점멸  제품 교환
배터리 이상  이상시 BAT 및 Error 점멸  배터리 체결 또는 교환

중성선 오결선  이상시 Error 점멸 및 000001 표시  결선을 확인하고 바르게 결선할 것
역방향 계량  이상시 Error 점멸 및 000002 표시  결선을 확인하고 바르게 결선할 것

각상의 전압 표시  결상시 결상된 상 점멸  결선을 확인하고 바르게 결선할 것


